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УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

       Уведомляем Вас о полном устранении нарушений,  выявленных в ходе проведения плановой 

выездной проверки Управление надзорной деятельности и профилактической работы  Главного 

управления МЧС России по Челябинской области МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», 

расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская 77 «А» (Предписание № 203/1/1 от 

22.03.2021г.) 

 

№ Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по 

устранению нарушений 

Срок 

устранения 

нарушения, 

установленны

й ОНДиПР 

Отметка о 

выполнении  

 

 

 

 

1. 

В кабинете №15, расположенном на 

4 этаже школы, для отделки стен 

применены материалы с 

неопределенными свойствами 

пожарной опасности (пластиковые 

панели) документы, 

подтверждающие соответствие 

классу пожарной опасности 

нормативному значению для зданий 

образовательных учреждений Ф.4.1, 

(КМ1) не представлены. 

 

Стеновые панели 

демонтированы со 

стен, стены 

оштукатурены и 

окрашены 

водоэмульсионной 

краской 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

28.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В кабинете №17, расположенном на 

4 этаже школы, для отделки стен 

применены материалы с 

неопределенными свойствами 

пожарной опасности (пластиковые 

панели) документы, 

подтверждающие соответствие 

классу пожарной опасности 

нормативному значению для зданий 

образовательных учреждений Ф.4.1, 

(КМ1) не представлены. 

Стеновые панели 

демонтированы со 

стен, стены 

оштукатурены и 

окрашены 

водоэмульсионной 

краской 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

28.05.2021г. 
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3. В общем коридоре второго этажа (в 

восточной части здания), речевой 

оповещатель расположен вплотную 

к потолку (требуемое расстояние от 

потолка до верхней части 

оповещателя не менее 150 мм) 

Выполнен перенос 

речевого 

оповещателя на 

150мм. от потолка 

до верхней части 

оповещателя.  

По данному факту 

составлен акт 

обслуживающей 

организацией ООО 

«ГОСТ». 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

02.04.2021г. 

 

4. В общем коридоре второго этажа 

(рядом с кабинетом директора), 

речевой оповещатель, расположен 

вплотную к потолку (требуемое 

расстояние от потолка до верхней 

части оповещателя не менее 150 

мм) 

Выполнен перенос 

речевого 

оповещателя на 

150мм. от потолка 

до верхней части 

оповещателя.  

По данному факту 

составлен акт 

обслуживающей 

организацией ООО 

«ГОСТ». 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

Выполнено 

02.04.21г. 

 

5. В кабинете №1, расположенном на 

2 этаже школы, для отделки стен 

применены материалы с 

неопределенными свойствами 

пожарной опасности (панели) 

документы, подтверждающие 

соответствие классу пожарной 

опасности нормативному значению 

для зданий образовательных 

учреждений Ф.4.1, (КМ1) не 

представлены. 

Стеновые панели 

демонтированы со 

стен. Стены 

оштукатурены и 

покрашены 

водоэмульсионной 

краской. 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

28.05.2021г. 

6. В кабинете №3, расположенном на 

2 этаже школы, для отделки стен 

применены материалы с 

неопределенными свойствами 

пожарной опасности (панели) 

документы, подтверждающие 

соответствие классу пожарной 

опасности нормативному значению 

для зданий образовательных 

учреждений Ф.4.1, (КМ1) не 

Стеновые панели 

демонтированы со 

стен. Стены 

оштукатурены и 

покрашены 

водоэмульсионной 

краской. 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

28.05.2021г. 



представлены.  

7. В кабинете №4, расположенном на 

2 этаже школы, для отделки стен 

применены материалы с 

неопределенными свойствами 

пожарной опасности (панели) 

документы, подтверждающие 

соответствие классу пожарной 

опасности нормативному значению 

для зданий образовательных 

учреждений Ф.4.1, (КМ1) не 

представлены. 

Стеновые панели 

демонтированы со 

стен. Стены 

оштукатурены и 

покрашены 

водоэмульсионной 

краской. 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

28.05.2021г. 

 

8. В кабинете №5, расположенном на 

2 этаже школы, для отделки стен 

применены материалы с 

неопределенными свойствами 

пожарной опасности (панели) 

документы, подтверждающие 

соответствие классу пожарной 

опасности нормативному значению 

для зданий образовательных 

учреждений Ф.4.1, (КМ1) не 

представлены. 

Стеновые панели 

демонтированы со 

стен. Стены 

оштукатурены и 

покрашены 

водоэмульсионной 

краской. 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено     

28.05.2021г. 

 

 

9. На путях эвакуации (общий 

коридор расположенный на первом 

этаже рядом с кабинетами 

технологии мальчиков) отсутствует 

аварийное (эвакуационное) 

освещение. 

Установка 

аварийного 

(эвакуационного) 

освещения. По 

данному факту 

составлен акт 

обслуживающей 

организацией ООО 

«ГОСТ». 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

02.04.2021г. 

10. В общем коридоре на первом этаже 

рядом с кабинетами технологии 

мальчиков, речевой оповещатель 

расположен вплотную к потолку 

(требуемое расстояние от потолка 

до верхней части оповещателя не 

менее 150 мм) 

Выполнен перенос 

речевого 

оповещателя на 

150мм. от потолка 

до верхней части 

оповещателя.  

По данному факту 

составлен акт 

обслуживающей 

организацией ООО 

«ГОСТ». 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено        

02.04.2021г. 



11. На путях эвакуации (общий 

коридор расположенный на втором 

этаже рядом с кабинетами 

технологии девочек) отсутствует 

аварийное (эвакуационное) 

освещение. 

Установка 

аварийного 

(эвакуационного) 

освещения. По 

данному факту 

составлен акт 

обслуживающей 

организацией ООО 

«ГОСТ». 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено              

02.04.2021г. 

12. Не обеспечено дублирование 

сигналов системы пожарной 

сигнализации о возникновении 

пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал 

организации. (Оборудование 

установлено, сигнал на пульт в 

подразделение пожарной охраны не 

поступает) 

Проведена 

проверка системы 

РСПИ и 

прохождения 

дублирующего 

сигнала «Пожар» 

на пульт МЧС, 

расположенный по 

адресу: г. 

Челябинск, ул. 

Нахимова 1 «А». 

Дублирующий 

сигнал «Пожар» на 

пульт МЧС 

прошел. Система 

РСПИ ПАК-

Стрелец 

мониторинг 

находится в 

рабочем состоянии. 

По данному факту 

составлен акт 

обслуживающей 

организацией ООО 

«ГОСТ». 

01.03. 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

12.05.2021г. 

 

 

 

Директор школы:______________________________С.А. Сагандыкова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


